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Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на пересмотр проектной документации, с выполнением необходимой корректировки проектной документации (ПД) по ГТС филиала «Шатурской ГРЭС» в части установления класса ГТС согласно нормам действующего законодательства. 
1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 
2. Полное наименование системы, место производства работ: 
2.1. Береговые насосные станции БНС№ 1, БНС№ 2, БНС№ 3 с водозаборами;

2.2. Напорные водоводы (циркводоводы) от БНС № 1 и 2 к энергоблокам, II и III очередей соответственно и от них до отводящих каналов; 

2.3. Напорные водоводы (циркводоводы) от БНС№ 3 к энергоблоку ПГУ-400, и от них до отводящих каналов; 

2.4. Сбросные (отводящие) каналы (безнапорные) отвода воды от энергоблоков;

2.5.Система сооружений для обеспечения нормального водного баланса водоема-охладителя с подкачкой добавочной воды из реки Поля, сбросом излишков воды из оз. Святое.

2.6. Багерная насосная станция;

2.7 Пульпопроводы (золошлакопроводы) от багерной до золошакоотвала и распределительные пульпопроводы на дамбах золошлакоотвала;

2.8.   Золошлакоотвал (ЗШО);

2.9. Бассейн осветленной воды;

2.10. Насосная станция осветленной воды (НОВ);

2.11. Водоводы осветленной воды;
2.12. Канал осветленной воды.
2.13. Открытые каналы для соединения озер; Святое-Белое, Святое-Черное, Муромское-Белое-2шт.
2.14. Головное сооружение (прорезь) к береговой насосной станции.
2.15. Открытый подводящий канал с прорезью (БНС№2).

2.16. Разделительная дамба в циркуляционной зоне.

2.17. Струенаправляющая дамба.

2.18. Земляная плотина для поддержания заданного уровня в озере.

2.19. Разделительная дамба.

2.20. Ограждающая дамба на оз. Святое. 

2.21. Дамба обвалования на оз. Святое.

2.22. Дамба берегоукрепления в районе оз. Святое.

2.23. Шлюз-регулятор на р. Ушма.

3. Основание для выполнения работ:
·  Постановление правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. №986, о классификации гидротехнических сооружений. 
· Письмо управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора от 25.08.2015г. за №10-00-14/150. 
4.  Цель проведения работ: 

Исполнение обязанностей собственника гидротехнических сооружения и эксплуатирующей организации в части исполнения постановления Правительства Российской Федерации о классификации ГТС от 02.11.2013г. №986.
5.       Содержание работ: 
Пересмотр проектной документации с внесением изменений и поправок в проектную документацию (ПД) по ГТС филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Выполнить анализ и, где необходимо, корректировку проектной документации (ПД) по ГТС «Шатурской ГРЭС» в части установления класса ГТС согласно нормам действующего законодательства, включая:
- внесение в ПД положений об отнесении ГТС «Шатурской ГРЭС» к ГТС 1 класса согласно нормам действующего законодательства

- выполнение анализа достаточности для обоснования ПД имеющихся актуальных данных инженерных изысканий и (или) обследований ГТС и их оснований согласно нормативным требованиям для ГТС 1 класса; при выявлении необходимости - определение состава и объема дополнительных изысканий и (или) обследований и их выполнение

- выполнение расчетного анализа устойчивости и прочности ГТС «Шатурской ГРЭС» и их оснований с учетом фактических характеристик материалов строительных конструкций и оснований ГТС и нормативных требований к ГТС 1 класса

- выполнение анализа и, при выявлении необходимости, - корректировка в ПД показателей безопасности ГТС «Шатурской ГРЭС» согласно нормативным требованиям к ГТС 1 класса

- выполнение анализа соответствия расчетного значения вероятности аварий ГТС «Шатурской ГРЭС» нормативным требованиям к ГТС 1 класса, при выявлении необходимости- корректировка соответствующих положений ПД

- выполнение анализа соответствия существующей системы контроля состояния ГТС «Шатурской ГРЭС» и их оснований действующим нормативным требованиям к ГТС 1 класса, включая оценку достаточности оснащения ГТС контрольно-измерительной аппаратурой, другими техническими и программными средствами мониторинга, а также соответствия организации контроля безопасности ГТС; при выявлении необходимости -корректировка соответствующих положений ПД

- разработку раздела ПД по производству аварийно-ремонтных работ в случае возникновения аварийных ситуаций на ГТС «Шатурской ГРЭС»

6. Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика:                                                                                                

6.1.1. Аттестации в области безопасности ГТС (Д), в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. №37 в Территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
6.1.2. Соответствующих разрешительных лицензий на соответствующие виды работ или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором;
6.1.3. Свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (в частности пункты 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» в соответствии с разделом II «Перечня видов работ», утвержденного приказом Минрегиона от 30.12.2009 №624 с учетом приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294, от 26.05.2011 N 238, от 14.11.2011 N 536).
6.2. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (рабочей, исполнительной и отчетной документации, графиков производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

 Подрядчик обязан предоставить во время проведения конкурсной процедуры по выбору подрядчика работ список персонала, участвующего в выполнении работ, с документами, подтверждающими их квалификацию.
6.4. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ с отметкой в удостоверениях;

6.5. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.
6.6. Наличие у Подрядчика положительных референций в данной области выполнения работ.

6.7. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (очки, каска с подбородным ремнем, наушники (беруши), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, и требовать от своего персонала обязательного применения их при производстве работ, а также обеспечить всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.8. Подрядчик обязан знать и выполнять требования ПТБ, ПТЭ, ППР в РФ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН Россия» и филиала «Шатурская ГРЭС», «Политики ОАО «Э.ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», требования документации Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда (далее СМОЗ и БТ): 

· РО БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

· ПО-СОТТА-10 «Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО ««Э.ОН Россия», утвержденных и введенных в действие приказом №276 от 30.11.2010 «О вводе документации «СМОЗ и БТ» по ИА ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-12 СМОЗиБТ. «Электробезопасность»;

· СО-СОТТА-14 СМОЗ и БТ «Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты»; СОТТА-17 «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров», РО-СОТТА-18 «Поведенческие аудиты в ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-19 «Организация систематических наблюдений за эксплуатацией производственных ЗиС и территорий филиалов ОАО «Э. ОН Россия», Регламент организации системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

6.9. Представить документы о прохождении персоналом Подрядчика периодических медицинских осмотров, заверенных лечебными учреждениями, с записью в удостоверении на право производства работ о прохождении периодического медицинского осмотра;

6.10. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно - допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, ППР в РФ. В случае выявления Заказчиком нарушения(ий) Подрядчиком требований ТБ, ППР в РФ, правил промышленной безопасности, охраны труда, правил эксплуатации, документации СМОЗ и БТ, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Шатурская ГРЭС», Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку. Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений.

6.11. За 5 (пять) дней до начала выполнения работ, подать заявку, для оформления пропусков на территорию станции и на допуск персонала Подрядчика на объект выполнения работ. Обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней после окончания работ;

6.12. До начала производства работ согласно требованиям Правил техники безопасности для подрядных организаций (РО БРиИ-01) согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ;

6.13. При численности персонала Подрядчика более 10 работников (в том числе и персонала субподрядных организаций), должно быть обязательное присутствие на филиале, не реже чем 1 (один) раз в неделю, инспектора по охране труда и технике безопасности. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, инспектор обязан предоставить для согласования в ООТиПК Заказчика ежемесячный план проверок.

6.14. Дополнительно Подрядчику необходимо представить следующую документацию:

•
Письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

• Документальное подтверждение наличия системы управления охраной труда (СУОТ) (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов). 

•
Копию приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

•
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».
Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемым к производству работ.
7. Требования к выполнению работ.
7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с п. 5 и п. 8, с надлежащим качеством, предоставить техническую, подрядную и отчетную документацию.
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами безопасности и другими действующими нормативными актами и нормативно - техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

7.3. Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

· РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
· «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

· Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года № 237 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника".

· Постановления Госгортехнадзора России от 28 января 2002 года № 6 "Об утверждении Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" (ПБ 03-438-02). 

· Постановления Госгортехнадзора России от 4 февраля 2002 года № 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях" (РД 03-443-02). 

· Постановления Госгортехнадзора России от 28 апреля 1997 года № 83 "Об утверждении методических рекомендаций по организации надзора за обеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на подконтрольных органам Госгортехнадзора России предприятиях и объектах" (РД 03-141-97); 

· Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления), утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 февраля 2012 г. N 116;

7.4. Подрядчик использует в процессе выполнения работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 
7.5. Работы выполняются на объектах и территории промышленной зоны электростанции в соответствии с правилами ПТБ, ППБ, действующими в отрасли «Электроэнергетика». Организация и проведение работ по определению технического состояния зданий и сооружений производятся в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.

7.6. Последовательность выполнения работ осуществляется в строгом соответствии с технологическими требованиями отраслевых инструкций.

8. Сроки выполнения работ.
1. Два месяца со дня заключения договора.
9. Требования к приёмке работ.
9.1.Сдача-приемка осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ осуществляться в полном объеме, в соответствии со сроками установленными настоящим Техническим заданием и подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ. 

9.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НД и ТД.
9.3.Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.  Документация, предъявляемая заказчику.
10.1. Проектная документация (ПД) в части установления 1 класса ГТС на «Шатурской ГРЭС» ОАО «ЭОН Россия» с проведением экспертизы промышленной безопасности, согласно нормам действующего законодательства.
10.2. Вся документация предоставляется Заказчику в трех экземплярах, в том числе два оригинальных экземпляра на бумажном носителе, один в электронном виде (CD и флеш носителях):

10.3. Документация в электронном виде должна передаваться в следующих форматах:

· Текстовые материалы – Word;

· Графические материалы (чертежи) – PDF, DWG, JPG.
· Таблицы – Excel.

· Тома с соответствующими приложениями (чертежи, схемы) должны передаваться в переплётах.

11. Гарантии Подрядчика. 

11.1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2.Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3.Возмещение заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4.Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.5.Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
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